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Abstract 
The two demonstration systems of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) are already operating at Kume-jima Island 
of Okinawa prefecture and Hawaii. The system requires the more efficiency heat exchangers to improve the efficiency of the 
system toward to the practical use. In particular, the improvement performance of plate evaporator is important. Many studies 
about the plate evaporator are performed. In order to enhance the heat transfer performance of the plate evaporator, some heat 
transfer surface configuration, a surface micro-fabrication method, and arrangement of the flow direction in the evaporator 
were reported. The heat transfer surface which is treated micrometer order micro-fabrication method has been adopted to the 
plate evaporator of demonstration OTEC system in Kume-jima Island. This micro-fabricated heat transfer surface has good 
performance against without heat transfer surface. In contrast, the authors proposed the new type evaporator which has U-type 
fins mounted on the heat transfer surface made from stainless steel to increase the nucleate boiling. In this study, the overall 
heat transfer coefficient was measured and boiling behavior inside of evaporator was observed using the visualization apparatus 
during heat exchange between FC-72 and hot water flow on the thirty-six U-type fins plate and without plate. The result of that 
the U-type fins plate has about 60% larger overall heat transfer coefficient than without flat plate at the same flow conditions. 
According to the comparison of the boiling behavior between different surface plate, the sub-cooling area of U-type fins plate 
is smaller than that of the flat plate. The effect of the U-fin on the heat transfer was confirmed.  
Key words : Plate heat exchanger, forced convective boiling, FC-72, Visualization, Overall heat transfer, boiling 
behavior 
1. 緒   言 
海洋温度差発電(OTEC)は，2013 年から 2015 年の間に相次いで沖縄県久米島 (池上, 2015)と 2015 年にハワイ島 
(Makai Ocean Engineering, 2015)に実証試験プラントが建設され，運転も開始されている．実海水を利用する形の
実証試験が開始されたことで，実用化段階に一歩進んだといえる．実用化に向けた研究として，プラントの性能
向上に向けたシステム最適化設計に関する研究 (Faming Sun, et al., 2012) や，熱交換器の性能向上に向けた特殊な
伝熱面に関する研究 (川畑他, 2013) などが進められている．また，複数の段数のランキンサイクルを組み合わせ
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用いるためあまり行われてなかったが，当センターでは，沸騰熱伝達率の測定 (Arima, et al, 2011) に関する基礎
研究をはじめとして，可視化によるアンモニア沸騰様相に関する研究 (Okamoto, et al, 2011)，熱交換の際の流体の
流れ方向に関する研究 (有馬, 他, 2014)，伝熱面の微細加工による核沸騰促進に関する研究 (Koyama et al., 2014) 











2. 記   号 
A ：伝熱面積     [m2] 
Cp ：定圧比熱     [J/kgK] 
G ：質量流束     [kg/m2s] 
m ：質量流量     [kg/s] 
P ：圧力       [Pa] 
Q ：熱交換量     [W] 
q ：熱流束      [W/m2] 
T ：温度       [℃] 













オリ式質量流量計 (キーエンス製: FD-SS2A, レンジ: 0 - 2L/min, 精度: ±1% of F. S.)，ダイアフラム式圧力変換器 
(横河電機製: FP101A-B31, レンジ: 0 - 500kPaabs, 精度: ±0.25% of F. S.)，温水循環系には，面積式体積流量計 (コ
フロック製: RK1950AP, レンジ 0 - 10L/min, 精度: ±2% of F. S.)，冷水循環系には電磁体積流量計 (キーエンス製: 
FD-M50AT, レンジ: 2.5-50L/min, 精度: ±1.6% of F. S.)，また，温度センサーとして，直径 1mm の K 型シース熱電
対 (林電工製: ST6K, 精度: JIS クラス 2) および直径 1.6mm の T 型シース熱電対 (林電工製: ST6T, 精度: JIS ク
ラス 2) がある． 
これらの測定用センサーの値は全てデータロガー (GRAPHTEC 製: GL800, 総チャンネル数 40ch) に集められ，
計測および記録される． 
Fig. 2 にテストセクションの概略図を示す．テストセクションはテストプレートである SUS304 製伝熱プレー
ト (高さ 540mm, 幅 275mm, 厚さ 20mm) と，可視化用の透明なアクリル製カバー (高さ 540mm, 幅 275mm, 厚
さ 40mm) 2 枚，スペーサ  ー (外形: 高さ 540mm, 幅 275mm, 厚さ 3mm (作動流体側), 厚さ 1mm (温水側), くり抜
き部分: 高さ 400mm, 幅 150mm) 2 枚で構成される．また，テストセクション内の作動流体側，温水側各流路は，
スペーサーによりアクリルカバーとステンレス板との間に構成される．それぞれの流路断面の寸法は作動流体側
が高さ 3 mm×幅 150 mm，温水側が高さ 10 mm×幅 150 mm である．本実験では，テストセクションの作動流体 
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Fig. 1 Schematic diagram of the experimental apparatus. Fig. 2 Assemble of test section. 
(a) Flat plate (Plate-1) (b) U-type fin plate (Plate-2) (a) Photo of U-type fins (b) Design of U-type fin 
Fig. 3 Photos of two types test plate. Fig. 4 U-type fin. 
側と温水側の両側に鉛直上向きに流体を流すことで，並行流による熱交換実験を行う．
可視化実験では，デジタルスチルカメラ (Nikon 製: D800)，同標準レンズ (AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G), LED ラ




Fig. 3(a), (b) に実験で使用したテストプレートである Plate-1 および 2 の外観を示す．Plate-1 は 2000 番のサン
ドペーパーで磨いた平滑面であり，Plate-2 には U 字型フィンがプレートの幅方向に 4 列，高さ方向に 9 列，計 36
個，規則的に配置されている．フィン表面以外の伝熱面については Palte-1 同様に 2000 番のサンドペーパーで磨
かれている．
Plate-2 の U 字型のフィンの外観と寸法図を Fig. 4 (a), (b)に示す．U 字型フィンの寸法は，外形が縦 10mm×横














度，各流体の流量，作動流体入口・出口圧力について測定を行った．それらの値はデータロガーに 1 秒間隔で 3
分間記録された．また，実験データの整理には記録された 3 分間の値の平均値が用いられた． 
次に可視化実験では，任意の実験条件で定常状態に保たれたテストセクション内の沸騰様相を，アクリル製カ
バーの正面からデジタルスチルカメラで撮影を行った．
実験条件を Table 1 に示す．実験条件として，伝熱面形状，テストセクション入口圧力，作動流体の流量および
入口温度，温水の流量および入口温度を与えた．また，実験で得られた熱流束の範囲，テストプレートの伝熱面
積および温水側流路断面積についても併記する．
Table 1 Experimental conditions 
Plate -1 Plate -2 
Heat transfer surface condition Flat U-type fins 
Mass flux G [kg/m2s]  9.5 ~ 17.5 8.9 ~ 20.1 
Inlet temperature of hot water TWFI [℃] 52.9 ~ 53.2 52.5 ~ 53.1 
Pressure Pin [kPa] 95.9 ~ 98.3 99.7 ~ 101.8 
Heat flux q [kW/m2] 1.6 ~ 2.5 2.9 ~ 3.9 
Heat transfer surface A [m2] 0.06 0.063 
Cross sectional area of hot water flow 
channel Ac [m2] 1.50 × 10
-3 1.50 × 10-3 
3・4 熱通過率の導出 
データロガーで収集された流量および温度のデータを基に，熱通過率 U [W/m2K]，作動流体の質量流束 G 
[kg/m2s] および温水側の平均流速 VHW [m/s] を求めて実験結果の整理を行った． 
U の計算には次式を用いた． 
)/( lmHW TAQU  (1) 
ここで QHW [W]は温水側の熱交換量，A [m2]はテストプレートの伝熱面積，Tlm [℃]は対数平均温度差である．ま
た，QHWおよびTlmはそれぞれ次式で求めた．  
)( HWOHWIHWHWHW TTCpmQ  (2) 
))/()ln((/)( satHWOsatHWIHWOHWIlm TTTTTTT  (3) 
ここで mHW [kg/s] は温水の質量流量，CpHW [J/kg K] は温水の定圧比熱，THWI, THWO [℃]は温水水入口・出口温度，
Tsat [℃] は作動流体の飽和温度である．Tsat は 1atm における FC-72 の飽和温度，55.7℃を用いた． 
温水側の平均流速は以下の式で求めた．
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cHWHWHW AmV / (4) 
ここでHW [kg/m3] は温水の密度，Ac [m2] は温水側の流路断面積である． 
なお，本研究では，実験条件の関係から，テストセクション入口部分に過冷域が存在する．データの整理には，
過冷域の熱交換も含めた熱交換器全体の熱通過率を評価する．
4. 結   果 
4・1 熱通過率の質量流束による比較 
Fig. 5 に Plate-1 (平滑面) において，温水流量 (4L/min, mHW = 0.065 kg/s)，作動流体入口温度 (TWF,in = 53 ℃, 過
冷度 2.7℃), 作動流体入口圧力 (PWF, in = 101 kPa) 一定で与えたときの，作動流体の質量流束 G に対する熱通過率
U の値について示す．また同時に，Plate-2 (U 字型フィン付きプレート) における熱通過率の値も示す．Fig. 5 よ
り Plate-1 の熱通過率は，質量流束の増加に伴い僅かに増加している．一方，Plate-2 については質量流束の増加に
かかわらず，ほぼ一定であることが分かる．また，伝熱面形状による熱通過率の比較では，Plate-2 が Plate-1 に対
して約 1.6 倍の値を示した．これは U 字型フィンの設置による伝熱促進の効果といえる．なお，Table 1 より Plate-
2 の伝熱面積の拡大率は Plate-1 に対して僅かに 5%である．よって，伝熱面拡大による伝熱促進効果より，核沸
騰促進による効果が大きいものと考えられる．このことから，これらのプレートでは同一条件においても沸騰様
相が大きく異なることが予想される．沸騰様相の比較については，4.3 節に後述する． 
Fig. 5 Overall heat transfer against mass flux under Plate-1 and Plate-2 
at mHW = 0.065 kg/s, TWF,in = 53 °C, PWF, in = 101 kPa. 
4・2 熱通過率の温水流速による比較 
Fig. 6 に Plate-1 において，作動流体の質量流束 (G = 12.5 kg/m2s)，作動流体入口温度 (TWF,in = 53℃)，作動流体




と同様な傾向を示すことが分かる．また，伝熱面の違いによる熱通過率の比較では，Fig. 5 同様に Plate-2 の熱通
過率が大きな値を示す．また，この温水流速範囲においてはこれらの伝熱面による熱通過率の値の比が約 1.6 倍
とほぼ一定であることが分かる．
Plate-2 の作動流体側伝熱面における U 字型フィンの核沸騰促進による効果は，温水側からの加熱量によらず，
Plate-1 に対して単純比例して得られるといえる． 
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Fig. 6 Overall heat transfer against hot water velocity under Plate-1 and Plate-2 
at G = 12.5 kg/m2s, TWF,in = 53 °C, PWF, in = 101 kPa. 
4・3 沸騰様相による比較 
Fig. 5 および Fig. 6 で得られた伝熱促進効果の原因を明らかにするため，可視化実験により沸騰様相の比較を行っ
た結果を Fig. 7 に示す．Fig. 7 (b)および(c)の写真は，Fig. 7 (a)に示すプレート内での可視化範囲で撮影されたもの
である．Fig. 7 (b)および(c)は Plate-1 および 2 の伝熱面を用いて，作動流体質量流束 G = 14 kg/m2s，作動流体入口
温度 TWF, in = 53℃，温水流量 mHW = 0.065 kg/s (4L/min) の実験条件で得られた沸騰様相である．なお，Plate-1 およ
び Plate-2 の熱通過率はそれぞれ U = 194.6W/m2K および 243.3W/m2K であった．Fig. 7 (b)の可視化結果より，核
沸騰はプレート出口付近のみに観察され，また，熱交換量から得られた飽和沸騰域の開始点の計算より，Plate-1
での過冷域が全体の伝熱面積の約 9 割を占めることが分かった．一方，Fig. 7(c)では核沸騰の領域が可視化領域の




(a) Schematic diagram of plate. (b) Plate-1. (c) Plate-2. 
Fig. 7 Comparison of boiling behavior at the working fluid side between Plate-1 and Plate-2 
at G = 14 kg/m2s, TWF, in = 53℃, mHW = 0.065 kg/s. 
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(1) Plate-1 の場合，作動流体の質量流束の増加で僅かに熱通過率が増加する．一方，Plate-2 の場合は，ほぼ変化し
ない．
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